
 

Dysfonctionnement J8 
1. Conditions d’un dysfonctionnement 
Une hausse ou une chute anormale de la tension est détectée lors de la vérification du circuit de détection 
de la tension spécifiée 
2. Causes possibles 
• Alimentation électrique anormale 
• Erreur de câblage 
• Défaut de redresseur 
• Défaut du tableau IPM 

 


